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Batiment communaux a rénover et a
chauffer dans un deuxieme temps

Maisons pri\fégs ayant montré un vif
intérét pour un réseau de chaleur bois

o

Batiments communaux a chauffer
immédiatement

Emplacement local technigué pour
chaufferie
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Mairie et logements

se Dieu

Chauffage Fonctionnement Bati Remarques
ECS
Mairie et salle Electrique Seuls les bureaux de la Mairie Pas d'isolation murale, Le local mairie va étre
des fétes sont chauffés en permanence. mais sera mise en ceuvre affecté a la salle des
La salle des fétes est utilisée lors de la rénovation fétes et le sous-sol va
ponctuellement étre rénové pour
accueillir la nouvelle
mairie (fin 2007)
2 logements 2 Chaudieres individuelles Toute I'année Batiment rénové et isolé
Mairie Propane
Auberge de En étude Restauration et 3 chambres fin de travaux fin 2008
Pays d’Hobtes, toute I'année Projet d’extension 2010
Eglise 25 kW Fioul Saison de chauffe Plancher chauffant 12°
en permanence
2 logements Sur chaudieres églises Non occupés. Projet de Pas d'isolation Rénovation a venir
communaux ECS électrique résidence principale
Maisons Chaudiére fioul Logement principal, toute Pas d'isolation, Vieilles
privées I'année maisons en pierre.
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Combustible (P1)

Gros entretien (P3)

Codt total annuel (EHT)

Prix de revient de
I'énergie (ETTC/MWh)

R2 abonnement
(ETTC/KW)

4938 16 226 3684

1417 2495 577

15128 33738 7276

114,0 77,4 116,9

116,2 68,5 103,6

2629

311

4637

103,6

86,7
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Analyse en codt global
€TTClan
25000 - 3%liésaux énergies
fossiles 85% liés aux
20 000 énergies fossleset
15000 -
10000 -
5000 -
0+
Projet bois Projet de référence
mBois WFioul mgaz OElectricité m Exploitation (P2-P3) mAnnuité d'emprunt (P4)  Subventio M airie et ses |Ogeme ntS
4 - Analyse en co(t global
Scénario 1 Y 9
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16 000 ¢ fossiles
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Prévoir un réducteur de pression
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